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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi —
wodociag zbiorowego zaopatrzenia Parczew

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 1 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r.0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickow
(Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
oraz po analizie wynikéw badan prébek wody pobranych z wodociggu publicznego Parczew
w wytypowanych punktach pobierania probek wody z sieci wodociggowej oraz wody
podawanej do sieci wodociggowej, w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. w
ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Parczewie oraz na podstawie sprawozdan z badan wykonanych w
ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. 21-
200 Parczew, ul. Piwonia 73

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Parczew

UZABADNIENIE

W drugim potroczu 2022r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie na
podstawie czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym nad jakoscig wody, analizy
wynikéw badan wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej oraz nadzoru
sanitarnego w omawianym okresie czasowym, stwierdzil przekroczenie parametru
mikrobiologicznego, tj. najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli w dwdch
punktach monitoringowych na sieci wodociagowej oraz przekroczenia parametrow fizyko-
chemicznych: mgtnosci, manganu i zelaza (pob6r préb z nadzoru w dniu 20.09.2022r.).

Zarzadca wodociggu Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. z o.0. 21-200 Parczew,
ul. Piwonia 73 bezzwlocznie po otrzymaniu informacji o skazeniu wody podjat dziatania
naprawcze, ponownie pobrat probki wody do badan w dniu 03.10.2022r., przekroczen nie
stwierdzono.

W zakresie  przebadanych  pozostalych  parametrow  mikrobiologicznych
i fizykochemicznych z punktéw monitoringowych na calej dlugosci sieci wodociggowej
wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Parczew woda spelniala wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



W oparciu o ,,Wytyczne dotyczace jakosci wody do picia” wydane przez Swiatowq
Organizacj¢ Zdrowia: Bakterie grupy coli sq grupq mikroorganizméw powszechnie
wystepujgcq w Srodowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roslinnym
oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierzqgt stalocieplnych. Nie sq one wskaznikiem
wyslegpowania patogendw w wodzie, natomiast stuzq do oceny czystosci i szezelnosci
systeméw dysirybucji wody oraz skutecznosci prowadzonych procesow uzdainiania wody.
Obecnos¢ bakterii grupy coli w wodzie w systemie dystrybucji moze wynikaé, m.in.
z nieprawidlowosci na etapie uzdatniania wody ujmowanej lub braku skutecznosci dezynfekcji
wody. Ich obecno$¢é w wodzie dystrybuowanej moze byé takze zwiqzana z zanieczyszczeniem
wiérnym, do ktérego moze dochodzié w wyniku awarii lub modernizacji instalacji
wodociggowej, czy nieprawidlowego czyszczenia i dezynfekcji po mnaprawie.. Wykrycie
obecnosci bakterii grupy coli w systemie dystrybucji wody moze réwniez wskazywaé na
rozwijanie sig biofilmu na powierzchniach przewodéw lub w osadach w instalacjach
wodnych. Wykrycie jej powinno sklaniaé do natychmiastowych dziatah, w tym pobrania
kolejnych probek wody do badan i poszukiwania przyczyny skazenia wody oraz
przeprowadzeniem  dziatan  korygujgcych w  celu utrzymania odpowiedniej jakosci
bakteriologicznej wody. Metnos¢ jest cechq optyczng, wywolang drobnymi czqgsteczkami
stalymi, ktére mogq znajdowaé sie w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego
uzdatniania lub z powodu unoszenia czgsteczek pochodzqcych z osadéw w sieci
wodociggowej. Z punktu widzenia sanitarnego szczegélne znaczenie ma metnos¢ wywolana
obecnosciq zwigzkéw  organicznych moggcych s$wiadezyé o wysiepujgcych w  niej
drobnoustrojach. Mangan, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali w skorupie
ziemskiej i wodach naturalnych. Pochodzi z resztek roslinnych, z gleby oraz zZanieczyszczen,
glownie przemystowych. Podwyzszone stezenie manganu jest problematyczne z uwagi na
wzrost barwy i przykry smak wody oraz tendencje do tworzenia sie nierozpuszczalnych
osadow mineralnych w sieci wodociggowej, moggcych okresowo ulegaé zerwaniu, co
prowadzi do przemijajgcego, lecz zwykle znacznego wzrostu barwy i metnosci wody. Zelazo
W wodzie moze pochodzi¢ z gruntu, ze Sciekéw przemyslowych, jak tez z korozji rur, czy
zbiornikéw. Zelazo sprzyja wzrostowi ., bakterii zelazowych”, kiére czerpiq energie z
utleniania jonéw zelazawych do zelazowych i w wyniku tego procesu wewngtrz rur osadza sie
szlamowata wysciétka. Osady zelaza, wyirgcajgce sie z wody na Scianach przewodow
wodociggowych i ulegajgce z czasem twardnieniu, utrudniajg wlasciwg eksploatacje systemu
zaopatrzenia w wodg, stajqc sie przyczynqg spadku ciSnienia wody, awarii, a nawel
pogorszenia jakoSci mikrobiologicznej wody.

Biorac pod uwage wszystkie wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia
wykonanych w omawianym okresie, podejmowane dzialania przez zarzadce wodociggu
publicznego oraz krétkotrwaly charakter przekroczen Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Parczewie stwierdza, ze jakos¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
Parczew odpowiada wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r., poz. 2294) i jest bezpieczna dla konsumenta.

Oceng jakosei wody z w/w wodociggu PPIS w Parczewie wydal celem
poinformowania o jakosci wody jej konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia
7 czerwcea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badad z w/w sieci
wodociggowey.




