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ONS-Hk.903.1.3.2023

Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi —
wodociag zbiorowego zaopatrzenia Przewloka

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw
(Dz. U. 2020r., poz. 2028 z pdézn. zm), § 21 ust.1 i § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakos$ei wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r., poz. 2294) oraz po analizie wynikéw badan zawartych w sprawozdaniach:

e Nr LAB.PW-W-9051/287/2022 z dni 21/23.09.2022r., nr prébek: PW/511/WD/abe/W
1 PW/512/WD/b/W

e Nr SB/117554/09/2022, SB/117555/09/2022 1 SB/117557/09/2022 z dnia
30.09.2022r., nr probek: 182545/09/2022, 182546/09/2022 1 182547/09/2022

e Nr SB/121406/10/2022 i Nr SB/121408/10/2022 z dnia 07.10.2022r., nr probek:
021062/10/2022 1 021063/10/2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia Przewloka

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie na podstawie czynnosci zwigzanych
z nadzorem sanitarnym nad jakos$cig wody, analizy wynikow badan wody prowadzonych
w ramach kontroli wewngtrznej oraz nadzoru stwierdzit jednokrotne przekroczenie parametru
mikrobiologicznego, tj. najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii gr. coli (probka nr
PW/511/WD/abce/W) pobrana w dniu 20.09.2022r. W zakresie przebadanych pozostatych
parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spelniala wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po przeprowadzonym natychmiastowym chlorowaniu oraz plukaniu przytacza
wodociagowego przez administratora, ponownie pobrano probki wody do badan w dniu
26.09.2022r., w ktérej nie stwierdzono przekroczen (probki 182545-182547/09/2022).

Przekroczenie miato charakter punktowy i incydentalny. W oparciu o ,,Wytyczne
dotyczace jakosci wody do picia” wydane przez Swiatowa Organizacje Zdrowia: bakterie
grupy coli sq grupg mikroorganizméw powszechnie wystepujgeq w srodowisku naturalnym,
w tym w wodach, w glebie, w materiale roslinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi
[ zwierzqgt statocieplnych. Nie sq one wskaznikiem wystepowania patogenow w wodzie,



natomiast stuzq do oceny czystosci i szczelnosei systeméw dystrybucji wody oraz skutecznosci
prowadzonych proceséw uzdatniania wody. Obecnos$é bakierii grupy coli w wodzie
w systemie dystrybucji moze wynikaé, m.in. z nieprawidlowosci na elapie uzdatniania wody
uimowanej lub braku skutecznosci dezynfekeji wody. Ich obecnosé w wodzie dystrybuowanej
moze by¢ takze zwiqzana z zanieczyszczeniem widrnym, do ktérego moze dochodzié w wyniku
awarii lub modernizacji instalacji wodociggowej, czy nieprawidiowego czyszezenia
I dezynfekcji po naprawie.. Wykrycie obecnosci bakterii grupy coli w systemie dystrybucji
wody moze réwniez wskazywaé na rozwijanie sig biofilmu na powierzchniach przewodéw lub
w osadach w instalacjach wodnych. Wykrycie jej powinno sklaniaé do natychmiastowych
dzialar, w tym pobrania kolejnych prébek wody do badar: i poszukiwania przyeczyny skazenia
wody oraz przeprowadzeniem dziatar korygujgcych w celu utrzymania odpowiedniej jakosci
bakteriologicznej wody.

Po rozwazeniu stopnia bezpieczenstwa dla konsumentow PPIS w Parczewie postanowit
jak wyzej.

Oceng jakosei wody z w/w wodociggu PPIS w Parczewie wydat celem poinformowania
o jakosci wody jej konsumentdéw, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zblorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 r.,
poz. 2028 z pdzn. zm.).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan z w/w sieci
wodociggowe]




